检查隐患照片
1、 机械学院（玉泉校区）
[image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0715356eaa5c0bcf391ca9bfcde9aaf.jpg][image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d9aca213866d325555154b523bbb158.jpg]
液压老楼122室：钢瓶无标签；标签无标注   液压新楼110室后棚户：钢瓶未固定；无标签；标签未标注
[image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\04e88a0229ad3eab900d9b12bf7e54c.jpg][image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8569b0ce7f6ea12a13b98d2f601adba.jpg]
现代制造工程研究所大厅：电线串接       现代制造工程研究所：电线串接
2、 控制学院（玉泉校区）
[image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\459645418f7518b1fdca8cceb8768cd.jpg]
工控新楼（气动楼）110室：门口气体罐无标签
3、 能源学院
1.能源大楼（玉泉校区）
[image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\46ff95abc1e0dde06cb579274bedfe2.jpg][image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\16d92a67232fbfefd3139e354ed3666.jpg]
G111室：钢瓶未固定；无标签；标签未标注         C105室：钢瓶无标签
[image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\26a7b5f6e544fbcc42843971d14f2f2.jpg][image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\da4d58800b944a4b4fb312e0710ba40.jpg]
C105室：钢瓶未固定无标签              C104室门口走廊：钢瓶无标签
[image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e81c377c86120c830e006111fee9639.jpg][image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\03f02c034a03f0845989ea634621059.jpg]
C104室门口走廊：钢瓶未固定           B115室：钢瓶未固定；标签未标注
[image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\73aa2dfe7a5a744b7828e7e21bf5f6a.jpg]
C108室：钢瓶未固定；无标签
2. 浙江大学化机研究所（玉泉校区）
[image: ][image: ]
102室：电瓶车实验室充电           102室：里面过道钢瓶未固定
4、 化学系
（一）化学楼（玉泉校区）
[image: C:\Users\sunday\AppData\Local\Temp\WeChat Files\cbab944ff075caa3c26125fed8b8c63.jpg]
化学楼619-1：钢瓶无标签
（二）西溪校区
[image: 西六504][image: 西七138-411]
西六504：化学品盘点有漏掉                   西七-138：钢瓶未固定
 [image: 催化楼204-416]                  [image: 催化楼204a-416]
催化楼204：空调电源使用接线板

五、化工学院（玉泉校区）
 [image: ][image: ]
表化楼203室：废液瓶未及时处理聚合所         115室：废液未及时处理
[image: ][image: ]
热力学实验室102：液体试剂瓶放上层，搁板没有护栏，柜子门没有玻璃；2只钢瓶未固定
[image: ][image: ]
6011（教十）：试剂瓶上未贴标签；钢瓶没有固定

6、 材料学院（玉泉校区）
1.硅材料国家重点实验室
[image: ][image: ]
[bookmark: _GoBack]2号楼102室：钢瓶未固定，离高温炉不足0.5米3号楼101室：电吹风插在电源上未拔出
[image: ][image: ]
扫描隧道显微镜101室：钢瓶未固定，标签无信息；通风柜周围堆放纸板箱等杂物

七、环资学院（紫金港校区）
[image: F:\2019年实验室安全督查照片20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190305检查环资农学院\DSCN5043.JPG][image: F:\2019年实验室安全督查照片20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190305检查环资农学院\DSCN5058.JPG]
农生环B243：实验室大门被实验器材物挡住 B290：门被废液桶（瓶）和杂物箱挡住
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190409检查环资动科药学楼等实验室照片\DSCN5409.JPG]
B楼5楼：喷淋装置下放铁桶等杂物







八、农学院（紫金港校区）
1. 农生环A座
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5488.JPG][image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5484.JPG]
A771：喷淋装置无检查挂牌，房间有杂物     A座七楼：喷淋室停放自行车
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5492.JPG][image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5531.JPG]
A775：气体钢瓶没有固定放置           A420配电箱被挡
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5498.JPG]
A675：水龙头漏水（坏）水池堵塞
2. 农生环C楼
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5558.JPG][image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5567.JPG]
C1116：实验室内存放自行车               C1116：冰箱周围存放纸箱等杂物
[image: ][image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5562.JPG]
C1116：冰箱周围、冰箱顶上存放纸箱等杂物
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5566.JPG][image: ]
C1116：气体钢瓶没有固定            C1018：气体钢瓶没有固定；冰箱上放显微镜
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5618.JPG][image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190417检查AC楼照片\DSCN5621.JPG]
C704：实验室冰箱上放木条板等杂物            C704：气体钢瓶没有固定放置
九、药学院（紫金港校区）
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190312检查药学院医学院\DSCN5243.JPG]
523：配电箱因经常跳闸而常敞开着，用电设备有安全隐患，请及时报修

十、医学院（紫金港校区）
[image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190312检查药学院医学院\DSCN5323.JPG][image: F:\2019年实验室安全督查20190108-\2019.3-4月督查情况（化学危险品安全专项检查）\20190312检查药学院医学院\DSCN5327.JPG]
A6F：喷淋装置没有检查记录挂牌            B6F 喷淋装置没有检查记录挂牌
[image: ][image: H:\DCIM\112___03\IMG_2879.JPG]
C106室旁：喷淋损坏               C505室旁喷淋没有检查记录挂牌
[image: H:\DCIM\112___03\IMG_2877.JPG]
C524室对面喷淋没有检查记录挂牌

十一、高分子科学与工程学系（西溪校区）
[image: 图片1]
西六628-630：保险箱双钥匙未取出
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